VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.

sidlo: Sobéicka 820/156, 638 01 Brno Hac-wrA
Vodohospodiiské laboratoie, Laboratof pitnych vod Znojmo K7 *
PraZska 2801/1119, 669 02 Znojmo, tel: 515 226 046 L 1249

Zkusebni laboratof & 1249 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.]. 5.
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Protokol o zkouskach ¢. 1909 /8P1/13
Cislo vzorku : 556/8P1/13
Misto a bod odbéru :Hnanice - €.p.113 OU - pfizemi chodba umyvadlo Datum a ¢as odbéru :11.3.2013 8:35

Datum a ¢as pfijmu : 11.3.2013  13:55
Zadavatel : Obec Hnanice, Znojemska 113, 669 02 Znojmo

Odebral : Novotna Dana, Chemik analytik
Predmeét zkousky : Pitna voda

Postup odbéru : Odbér vzorku pitnych vod SP ¢. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, GSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )

Rozsah rozboru : KR 252/2004 Protokol o odbéru : 228/8P1/13
Datum ukonéeni zkousek : 15.3.2013

Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota| Limit Hodnoceni |ldentifikace zkougky

Escherichia coli | KTJM00mI 0 0 (NMH) | vyhovuje |SOP 63 (Néavod wrobce)

Koliformni bakterie KTJM00mi | 0 0 (MH) | vyhovuje |[SOP 63 (Navod vrobce)
Kultivovatelné KTJ/mi 0 20 (MH) | vyhovuje |SOP&48 A B(CSNEN ISO 6222)
mikroorganismy pfi 36°C :

Kultivovatelné KTJ/mi 2 200 (MH) | vyhovuje |SOP&48 A, B(CSNEN ISO 6222)

mikroorganismy pfi 22°C B 1 L
Elektricka konduktivita mSim 86,9 +3% 125 (MH) | vyhovuje |SoPé&.2 (€SN ISO EN 27888) B
Chlor volny* mg/l 0,03 +1% 030  (MH) | vyhovuje |SOP&61(CSNENISO 7393-2, ndvod firmy | *

) HACH)

 teplota vody™* "C - : _ SOP £.75 (GSN 757342) * 4
Pach stuper G 2 (MH) | vyhovuje |SOP .62 (SN EN 1622, TNV 757340)

Chut stupen 0 2 (MH) | vyhovuje |[SOP &62(ESN EN 1622, TNV 757340)
pH ] 7,15 0,35 | 65-95 (MH)| vyhovuje |[SOP&1(GSNISO 10523)

Barva mg/l Pt <2,6 20 (MH) | vyhovuje |SOP &.54 (GSN EN ISO 7887)

Zakal ZFt <0,5 5 (MH) | vyhovuje |SOP £53(CSN EN ISO 7027)

Dusitany mg/l <0,014 0,50 (NMH) | vyhovuje |[SOP&.13(ESNEN 26777)

Amonné ionty ~ mg/l <0,04 B 0,50  (MH) | vyhovuje |SOP&.11(CSNISO 7150-1) i

| Dusiénany mgh 69,6 +6,0% | 80  (NMH) SOP &.14 (CSN IS0 7800-3)

CHSK manganistanem mg/l 0,93 +11% 3,0 (MH) | vyhovuje |SOP &7 (ESN ENISO 8467-21)

Zelezo mg/l 0,09 | £10,0% | 020  (MH) | vyhovuje |SOP&60(CSNISO 6332) =

LMangan mg/l <0,04 0,050 _(MH) | vyhovuje |SOP &.02/99 (GSN ISO 6333)

* Zkousky provadéné v misté odbény + Zkousky neakreditované

Uvedena nejistota je rozéifena nejistota U na hlading pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku.,
Hygienicke limity jsou dane vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v aktudlnim znéni,

Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vwhowuji / nevyhovuji hygienickému limitu.

***. - u zkousSky neni moZné posoudit shodu s limitem

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych pfedméti. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Protokol vystaven dne : 15.3.2013 AT Bastova Dagmar
' poratote /X Vedouci laboratore
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Protokol o zkouskach ¢. 3320/8P1/13
Cislo vzorku : 854/8P1/13
Misto a bod odbéru :Hnanice - &.p.88 MS - kuchyné umyvadlo Datum a ¢as odbéru :15.4.2013  10:55
Datum a ¢as pfijmu : 15.4.2013 14:00

Zadavatel : Obec Hnanice, Znojemska 113, 669 02 Znojmo

Predmét zkousky : Pitna voda

Postup odbéru : Odbér vzorkd pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-16. CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )

Rozsah rozboru : UPL 252/2004

Odebral : Kocka Miroslav RNDr., Brno

Protokol

o odbéru : -

Datum ukonéeni zkousek : 30.4.2013

| Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota| Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) | vyhovuje |SOP &41 (ESN 757835, GSN 757837) is
Koliformni bakterie KTJ/MA00ml 0 0 (MH) | vyhowvuje |SOP &a41 (CSN 757835, GSN 757837) lis
Kultivovatelne KTJ/ml 0 20 (MH) | vyhovuje |[SOPéa48a, B(CSNENISO 6222) is
mikroorganismy pfi 36°C _ :
Kultivovatelne KTJ/mi 0 200 (MH) | vyhovuje |SOP .48 A B(CSN ENISO 6222) is
mikroorganismy pfii 22°C ) )
| Enterokoky KTJ/100mil 0 0 (NMH) | vyhovuje |SOP &.45 (CSN EN ISO 7899-2) |is
Mikroskopicky obraz- jedinci/ml 0 50 (MH) | vyhovuje |SOP 46 A (GSN 757712) is
celkovy pocet organizmu B
Mikroskopicky obraz- Zive| jedinciiml 0 0 (MH) | vyhovuje |SOP 46 A (SN T757712) is
organizmy — B
Mikroskopicky obraz - % <1 10 (MH) | vyhovuje |SOP&46B(CSN757713) is
abioseston g - =
4,4 -DDE g <0,003 0.10  (NMH) | vyhovuje |SOF &35 (CSN EN ISO 6468) is
4.4°-DDT pgll <0,003 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &35 (CSN EN ISO 6468) is
Aldrin pgi <0,003 0,03 (NMH) | vyhovuje |SOP ¢&35(CSN EN ISO 6468) is
Dieldrin gl <0,003 0,03 (NMH) | vyhovuje |SOP &35(CSN EN ISO 6468) is
Endosulfan-alfa ug/ <0,003 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &.35(CSNEN ISO 6468) is
Endrin Hall <0,003 0,10  (NMH) | vyhovuje |SOP &35(CGSN EN ISO 6468) is
Heptachlor gl <0,003 0,03 (NMH) | vyhovuje |[SOPE35(CSNENISOG468) is
'Heptachlorepoxid pg/l <0,003 0,03  (NMH) | vyhovuje |SOP 35(CSN ENISO 6468) is
Hexachlorbenzen pg/l <0,003 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP ¢.35(CGSN EN ISO 6468) is
Lindan pgl <0,003 0,10  (NMH) | vyhovuje |SOPé&35(CSNEN ISO 6468) is
Pesticidni latky celkem pugl |  <0,050 0,50 (NMH) | vyhovuje |SOP ¢35(CSN ENISO 6468) s
Trifluralin pgll <0,003 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &.35(CSN EN ISO 6468) is
Endosulfan-beta pgll <0,003 0,10 (NMH) | vyhovuje |SOP &.35(CSNEN ISO 6468) is
Elektricka konduktivita mS/m 86,8 +4% 125 (MH) | vyhovuje |SOP&.2(GSNEN 27888) is
Antimon pg/l <0,5 50  (MNH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
| Arsen pg/l 1,1 | +9% 10 (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
Berylium | paf <0,02 20 (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
Chrom pgh 0,7 #11% | 50  (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
Kadmium pgi <0,05 |50 (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
Meéd pg/ 13 | #15% | 1000 (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) 5
Nikl pg/l 3,5 +10% 20 (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
Qlovo pgfl 0,9 £15% |25 _ (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
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_Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota| Limit Hodnoceni |ldentifikace zkousky
| Rtut pg/l <0,05 | 1,0 (NMH) | vyhovuje |SOP &.29 (GSN 757440) is
Selen | pgl 2,1 +11% | 10 (NMH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Methos 6020) s
Sodik ma/l 35,0 +9% 200 (MH) | vyhovuje |SOP&.27 A(CSMISO B288,CSN 75738505 is
IS0 7980,CSN IS0 9964-1,CSN EN 1233,CSH
| [ — 757400,CSN EN IS0 12020) —
Bor mg/l 0,07 +10% | 1.0 (NMH) | vyhovuje |[SOP &21(CSNISO 9330) is
Benzo(a)pyren ug/ <0,001 0,010 (NMH) | vyhovuje |SOP&37 A (ESN 757554) is
Polycyklické aromatické pg/ <0,010 0,10 (NMH) | vyhovuje |sOP&37 A(GSN 757554) is
 uhlovodiky _ I | -
Teplota®* ‘. 7.8 +2% | SOP £.75 (CSN 75 7342) “+is
Chlor volny* mg/l 0,02 +16 % | 0,30 (MH) | vyhovuje |SOP &61(CSNEN ISO 7393-2, ndvod firmy | * is
B U HACH) | I
1,1,2,2-tetrachlorethen pg/ <0,2 10 (NMH) | vyhovuje |SOP&36 (CSNEN IS0 10301, GSMENISO | is
- R - {15680 :
1, 2-trichlorethen pgf <0,2 10 (NMH) | vyhovuje |SOP &.36 (CSNENISO 10301, SN EN ISO | is
_— —=% ==l |15680) |
1,2-dichlorethan g/l <0,1 3,0  (NMH) | vyhovuje |SOP 36 (CSNEN ISO 10301, GSNENISO | is
m—— —_— i 15680) —_— S
Trihalometany pgll 12,0 +20% 100 (NMH) | vyhovuje |SOP&36 (CSNENISO 10301, CSNENISO |is
_ i S 2 _|15680)
Trichlormethan pgll 0,8 +7% a0 (MH) | vyhovuje |SOP .36 (GSN ENISO 10301, GSN ENISO | is
. - 15680) - | .
Benzen ug/l <0,1 1.0 (NMH) | vyhovuje |SOP &36(CSNENISO 10301, GSNENISO | is
| —= = 15680)
Pach stupein | 0 = 2 (MH) | vyhovuje |SOP 62 (CSN EN 1622, TNV 757340) is |
| Chut stupefi | 2 (MH) | vyhovuje |SOP&62(CSNEN 1622, TNV 757340) | is
Chloritany pgll <3,0 200 (MH) | vyhovuje |SOP & 2/2012/m1 (GSN EN ISO 103044, (SN is
| ___|ENISO 15061) _
pH 71 | 02 6.5-95 (MH)| vyhovuje |[sOPé&1A(CSNISO10523) is
Barva | manPt - 6,5 +9% 20 (MH) | vyhovuje [soPcsa(CsNEMISOT7887) s
| Zakal ZFt <0,50 5 (MH) | vyhovuje |SOP &53(ESNEN ISO 7027) s
Dusitany mg/i <0,01 0,50 (NMH) [ vyhovuje |SOP& 22012/ (CSN ENISO 103044, CSN| is
: EN IS0 15061) -
| Amonneé ionty ___mg/ 0,016 | #7% | 050 (MH) | vyhovuje |SOP&11(CSNISO7150-1) s
Fluoridy mg/l 0,31 +10% 1.5  (NMH) | vyhovuje |[SOP e 22012/ (GSN ENISO 10304-4, CSN| is
- [ EN IS0 15061) e
Dusicénany mg/l 71,5 +10% | 80,0 (NMH) SOP & 21201201 (CSN EN IS0 103044, CSN| is
|| — - ~ |ENISO 15061 == =il -»
CHSK manganistanem mg/l 083 | +13% [30  (MH)| vyhovuje |sope7(CSNENISO 8467, 21) is
Zelezo mg/l 0,09 $13% | 0,20  (MH) | vyhovuje |SOPe.27 A(CSNISO 8288 ESN 757385.08N is
ISO 7980,CSN ISO 9964-1,CSN EN 1233,CSN
| 757400,CSM EN ISO 12020)
Mangan mg/l 0,006 6% | 0,050 (MH) | vyhovuje |SOPZ.27 A(CSNISO 8288.85N 757385.05N is
ISO 7980,CSN ISO 9964-1,CSN EN 1233,CSN
g = | S | 757400.65N EN ISO 12020)
Hiinik mg/l 0,017 | #10% |020  (MH) | vyhovuje |SOP 102 (EPA Method 6020) s
Vapnik a hofcik mmol/] 4,15 +10% 20-3,5 (DH) SOP £.27 A (CSN ISO 8288,CSN 757385.05H is
ISO 7980,CSN IS0 9964-1,CSN EN 1233.85H
= e - 757400.CSN EN IS0 12020) _
Vapnik mg/l 111 +7% 40 -80 (DH) SOP &.27 A (SN ISO 8288, SN 757385,C5N is
IS0 7980.CSN ISO 9964-1,C5N EN 1233.CSN
T _ — —— 757400.CSN EN IS0 12020) e
Horcik mg/l 33,5 +4 % 20-30 (DH) SOP £.27 A (CSN ISO 8288,G5N 757385,35N is
IS0 7980,CSN ISO 9964-1,CSN EN 1233.0S
757400,CSN EN ISO 12020) 1
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Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota Limit Hodnoceni |ldentifikace zkougky
Chloridy mg/l 57.4 +10% 100 (MH) | wvyhovuje |SoP e 22012 (CSNEN ISO 103044, GSN| is
| EN IS0 15061) )
Sirany mg/l 129,1 +10% | 250 (MH) | vyhovuje |SOPE& 21201201 (CSN EN ISO 103044, CSN| is
_ | |l N ENISO 15061)
Kyanidy celkové mgl | <0,005 0,050 (NMH) | vyhovuje |SOP 24 (CSN757415) is
Bromicnany pafl <3,0 10 (NMH) | vyhovuje |[SOP & 22012 (SN EN ISO 103044, GSN| is
EN IS0 15061)
* Zkousky provadéne v misté odbéru + Zkousky neakreditované s Zkousky provadény akreditovanym subdodavatelem

Intermni subdodavatel :

Subdodavatel :

Laboratof Bmo, SobéSicka 151, 638 01 Bmo
ZkuSebni laboratof &.L 1190 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci,o.p.s.

s Zkousky provadény intemim subdodavatelem

Uvedena nejistola je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahmuije nejistotu odbéru vzorku,
Hygienicke limity jsou dané vyhlaskou ¢. 252/2004 Sb. v aktudinim znéni,

Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkouSky vwhowvuiji / nevyhowvuji hygienickému limitu.
***. - u zkousky neni moZné posoudit shodu s limitem

Vysledky zkousek se tykaji jen zkoudenych pfedmétl. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Protokol vystaven dne :

30.4.2013
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Bastova Dagmar
Vedouci laboratofe
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